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1	 Einleitung

Für Arbeitsprozesse in Apparaten, die im Industriebereich, im Spitalbereich und in der Gastro-
nomie verwendet werden, erfolgt die Trinkwassernachbehandlung, je nach geforderter Was-
serqualität, mittels Umkehrosmoseverfahren.

Durch einen Betriebsdruck, der höher ist als der osmotische Druck von Trinkwasser (< 200 kPa), 
diffundiert das Trinkwasser durch die halbdurchlässige Membrane und wird als Permeat in das 
Reinwassernetz eingespiesen. Die im Trinkwasser gelösten Mineralien werden von der Memb-
rane zurückgehalten und als Konzentrat in die Schmutzwasserinstallation entwässert.

Um die Produktivität und die Lebenszeit zu steigern, wird das Verstopfen der Membrane 
(scaling) oftmals verringert, indem der Umkehrosmoseanlage eine Enthärtungsanlage vorge-
schaltet wird.

2 	 Ziel und Geltungsbereich

Anhand von Prinzipschemata werden Möglichkeiten beschrieben, wie unter Berücksichtigung 
der Rückflussverhinderung Umkehrosmoseanlagen gemäss SVGW-Richtlinie W3 / Ergänzung 1 
an das Trinkwassernetz anzuschliessen sind. Das Merkblatt richtet sich insbesondere an alle 
Sanitärfachpersonen.
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3	 Grossanlagen in Industrie, Spital, Gastronomie usw.

H  =  Abstand zwischen Wasseraustritt und höchstmöglichem Wasserspiegel 
         > 2 x ø di, jedoch min. 20 mm
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4	 Einzelanlagen

Apparate mit Flüssigkeitskategorie 2 
Bsp. Kaffeemaschine

Apparat mit Flüssigkeitskategorie 5 
mit integriertem freiem Auslauf im Apparat

Apparat mit Flüssigkeitskategorie 3 oder 4 

* �Sicherungsarmatur gemäss W3/E1 für die 
Absicherung der entsprechenden  
Flüssigkeitskategorie

Ionen-
austau-
scher

Umkehr-
osmose

Konzen-
trat

Ionen-
austau-
scher

Umkehr-
osmose

Konzen-
trat

Ionen-
austau-
scher

Umkehr-
osmose

Konzen-
trat


	Schaltfläche 6: 
	Schaltfläche 7: 
	Schaltfläche 8: 
	Schaltfläche 9: 
	Schaltfläche 3: 
	Seite 6: Off
	Seite 81: Off

	Schaltfläche 5: 
	Seite 6: Off
	Seite 81: Off

	Schaltfläche 2: 
	Seite 7: Off

	Schaltfläche 4: 
	Seite 7: Off



